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Na podstawie:

° art. 4 ust. 1 pkt ] Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekec;ji Sanitarnej (tekst jednolity
z2011r. Dz. U. Nr 212, poz. 1263)

® art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 22006 Nt 123, poz. 858)

e § 16 ust.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.Nr 61, poz. 417 7 pdzn. zm.)

Ppo rozpatrzeniu danych zawartych w protokole 7 poboru prébki wody oraz sprawozdaniu z badag wody
wykonanych zgodnie z Wymaganiami zatgcznika Nr 9 w/w rozporzadzenia z urzadzenia wodociggowego
0 produkeji do 100 m?/d - Lipniki przedstawionych ponizej:

Nr Laboratorium
Punkt poboru prébki protokolu Nr sprawozdania wykonujgce
wody z badan wody badanie

14.07.2014 OL-HKL.501.289N.2014 Oddziat Laboratoryjny

D)
84/N/Cst
w Lipnikach z dnia 16.07.2014 PSSE w Ostrowi Maz.

06.10.2014 Stacja Uzdatniania Wody 770/S/Ost OL.HKL.501.1800S.2014 | Oddzial Laboratoryjny
w Lipnikach z dnia 10.10.2014 PSSE w Ostrowi Maz.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece
stwierdza przyvdatnosé wody do spozycia przez ludzi
z urzadzenia wodociggowego o produkeji do 100 m*/d w Lipnikach,
administrowanego przez Gminng Jednostke Ustug Komunalnych w Lysych,
a ktérego wlascicielem Jest Gmina Eyse

Szkota Podstawowa

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badan wody w ramach nadzoru biezacego i kontrolj wewngtrznej
administratora urzadzenia wodociagowego w Lipnikach oraz na podstawie protokotéw z poboru prébek wody
1 sprawozdan z badan wody, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece stwierdzit przydatnosé wody
do spozycia przez ludszi.

W zakresie przebadanych parametréw fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spetnia  wymagania
okreslone w zatacznikach 1 + 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnig 29 marca 2007r. w sprawie jakogci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.)

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzadzenia.

Oceng z urzadzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Lipnikach wydano w celu poinformowania
o jakosci wody konsumentéw.




Otrzymuje:
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Gminna Jednostka Ustug Komunalnych w Lysych
07-437 Lyse ul. Ostrolecka 2

Do wiadomosci:

1.

3.

Gmina Lyse
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